
SansB 32 pt
Sans semi-light 18pt

60 %

18 mm 85 mm 85 mm 12 mm

Y 190 

Oisolerade flänsar och ventiler ger stora, onödiga 
energiförluster och bör därför isoleras. Små ventiler 
och flänsar överisoleras med samma produkt som på 
de raka rören.

OBS!  Vill du veta mer om hur man isolerar flänsar och 
ventiler så hänvisar vi till AMA VVS & Kyl 12 kap RBC.1-3.
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SansB 32 pt
Sans semi-light 18pt

60 %

18 mm 85 mm 85 mm 12 mm

Y 190 

Isolering av flänsar och ventiler
Arbetsanvisning


